TLOCRT KROVNIH PLOHA
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Svi DC kabeli od niza FN modula do DC_SBE tipa PV-1 6 mm2
Kabel za povezivanje DC_SBE i izmjenjivaca tipa PV=1 6 mm2
Kabel za povezivanje izmjenjivata i AC_SBE tipa PPO0-Y 5x10 mm2
Kabel za povezivanje AC_SBE i GRO tipa PPOO-Y 5x25 mm?2

Svi kabeli i vodi¢i trebaju se nalaziti u zastitnim cijevima tipa kaoflex i zastitnim PKU kanalima
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